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PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN TIC. A.S ‘de 8 adet 2500 kVA ve 1 adet 800 kVA
Hermetik Dagitim Transformatdriiniin bakimi ve 18'i kesicili toplamda 23 adet Siemens Orta Gerilim
Hiicresinin bakim hizmeti ayrica Bozkir Meyve Isleme Tesisinde 1 adet 2500 kVA Hermetik Dagitim
Transformatoriiniin bakimi,3 adet Schneider marka hiicre bakim hizmetidir.

isin teknik detay asagidaki gibidir.
AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

2.1.Belirlenen ekipmanlarin giivenli,verimli ve ilgili kanun,yonetmeliklere uygun bir sekilde
bakiminin yapilmasini saglamaktir.

2.2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim igleri ve isverenin gerekli
gordugu elektrik tesislerin yururliikteki mevzuata,yénetmelige uygun olarak yapilmasi.

2.3. Elektrik tesislerinde olugabilecek ariza durumlarinda ciddi tretim kayiplarinin 6niine gegcmek
amaciyla gerekli bakimlarin yapilmasi.

3.TEKNIiK DETAYLAR

BAKIM HIiZMETi KAPSAMINDA YAPILACAK TEST VE FAALIYETLER

TRANSFORMATOR BAKIMI

3.1 Transformatorlerin i¢ ve dis ylizeylerinin temizlenmesi ve tozdan arindiriimasi.
3.2 Yag seviyelerinin kontrol edilmesi ve gerekirse tamamlanmasi.

3.3 AG ve OG bara, kablo baglantilarinin kontrol edilmesi

3.4 Butiin elektrik ve mekanik baglantilarda gevseklik kontroliiniin yapiimasi ve torklanmasi

3.5 Kesici actinimak sureti ile hermetik koruma rélesi diger kontrol sistemlerinin test edilmesi ve
islevselliginin kontrol edilmesi, fanlarin kontrold.

3.6 Trafo gevirme oranlari testi
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3.7 Transformator isletme ve Koruma Toprak Direnglerinin dlgiilmesi,

3.8 Butln elektrik baglantilarinin elektrik kontak temasi yéniinden kontrol edilmesi, ytizey

temizliginin yapilmasi

3.9 Trafo elektriksel test islemlerinin yapilmasi,YG-Tank izolasyon degeri-YG-AG izolasyon
degeri- AG-Tank izolasyon degeri

- Sargi Cevirme Orani,

- Sargi DC Direng test islemi,

- Sargi Izolasyon direnci test islemi,

3.10 Kaynak ve flang noktalarinin kontroliinlin yapilmasi
3.1 Trafo tekerleklerinin kilit durumlarinin kontrol edilmesi,

3.12 Yapilan iglemlerin ve test sonuglarinin tarafimiza rapor halinde sunulmasi.

Orta Gerilim Kesicileri

3.13 Kesici mekanizmasinin imalatgi kitap¢igi verilere uygun sekilde calisma mekanizmasi tizerindeki
butln mekanik aksamin kontrolii,temizligi ve yaglanmasi.Uygun kontak yaglama maddesi ile gecis
kontaklarinin yaglanmasi.

3.14 Kesicinin ve ayiricalarin fiziksel kontrolii,badlantilarin kontrol edilerek varsa gevsekliklerin
giderilmesi

3.15 Gdévde topraklamasinin kontrolliniin yapilmasi

3.16 Tuplerinin kontroliiniin yapilmasi
3.17 Vakum tiiplerine VIDAR testi yapilmasi ( SIEMENS Vakumlu Kesicilerde )

3.18 Cekmeceli kesicilerde parmak kontaklarin 6zel kontak yagi ile yaglanmasi

3.19 Yardimci besleme gerilim degerinin kontrol{i
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3.20 Kesici arabasinin kontroll,temizlenmesi.
3.21 Sabit ve hareketli kontaklarin kontrold.
3.22 izolasyon direnglerinin 6lglimii

3.23 Kesici ve ayiricilarin kumanda devrelerinin kontroli, klemens baglanti sikiliklarinin kontrol
edilmesi,

3.24 Kesici agma kapama zamaninin 6lglilmesi

Yay kurma motorunun calisirliginin kontrol(.

Kesici igi elektrik aksaminin kontrolli(bobin,yardimci kontak vs.)

Kontak gecis direnglerinin olgiimesi

3.25 Kesici bakim ve testlerinin raporlanmasi

Orta Gerilim Hiicreleri

3.26 Orta gerilim hlcrelerinin i¢ ve dis ylizeylerinin temizlenmesi ve tozdan arindiriimasi
3.27 Hucre igletme manevralarinda kullanilan 6zel ekipmanlarin kontrol edilmesi

3.28 Faz-Faz ve Faz-Toprak arasli bara izolasyonunun 6élgllmesi

3.29 Elektrik panolarinin i¢ aksaminin kontrol edilerek gerekli bakim islemlerinin yapilmasi

3.30 Kontak bigaklarinin kontrolt,hareketli - sabit akim-tasiyic ylizeyler,kayar yiizeyler kontrolii,og
hicre gerekli ekipmanlarin yaglanmasi

3.31 Tum klemenslerde kablo sikiliklarinin kontrol edilmesi

3.32 Hiicrelerin Topraklama ayiricilarinin kontrolii ve fonksiyon testleri yapilacak.

3.33 indikatorlerin ve dlgiim cihazlarinin dogru calisip caligsmadigi kontrol edilecek ve gerekirse
ayarlamalar yapilacaktir.

3.34 OG kablolari ve kablo basliklari kontrol edilerek uygunluklari saglanacak.
3.35 Hucrelerin mekanik ve elektriksel kilitteme kontrollerinin yapiimasi

3.36 Ana bara,ve Hucre i¢i tim baglantilarin tork anahtari ile kontrollintin yapilmasi.
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3.37 Ekipmanlarin (toprak ayiricisi,hiicre kapisi,kesici,kesici arabasi vs.)mekanik ve elektriksel kilitleme
kontrolleri yapilacak

3.38 Hucrelerin isitici fonksiyonlarinin kontrol edilmesi islemi gergeklestirilecektir

3.39 Hucre ekipmanlarinin projelere gore kontrol edilmesi.

3.40 Mekanizma Bakimlarinin yapilmasi

3.41 Baranin kontak gegis direnglerinin dlgtilmesi

3.42 Hucrelerin bara kabini Uzerlerinde bulunan basing desarj sistemlerinin kontrol edilmesi
3.43 Yapilan batun iglerin tarafimiza raporlanmasi.

Koruma Roleleri

3.44 Role klemenslerindeki baglantilarinin gevseklige karsi kontrol edilmesi

3.45 Sistemin yardimci AC/DC beslemesinin kontrolii

3.46 Sekonder veya primer akim uygulamalari ile (akim, gerilim, direng v.b.) rélelerin
fonksiyon testlerinin yapilmasi,

3.47 Tam 1g1kli gostergelerin galisma durumunun kontrol edilmesi, (Led, réle, ihbar v.b)

3.48 Fiziksel olarak rélelerin ve kutularin kontrol edilmesi,kisa devre képriilerinin kontrol edilmesi (akim

devreleri)

3.49 Alarm, trip ve kesici agtirma ¢ikislarinin kontrol edilmesi.

3.50 Rdle Triplerinde kesicinin fiziki olarak agtiriimasinin yapiimasi.

3.51 Role input output degerleri kontrol edilecek ve uygunluklar saglanacaktir.
3.52 Role ayar degerlerinin isletme sartlarina gore kontrol edilmesi.

3.53 Yapilan iglemlerin ve test sonuglarinin tarafimiza raporlanmasi.
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Akii ve Redresor Gruplari

3.54 Akulerin ve kontrol redresorlerinin fiziksel ve mekaniksel durumunun incelenmesi,test ve

bakimlari, AC/DC sistemlerinin kontroliinl icerecek sekilde yapilmasi.
3.55 Redresor panolarindaki gii¢ devresi baglantilarinin tork anahtari ile kontrol edilmesi

3.56 Yapilan iglemlerin ve test sonuglarinin tarafimiza raporlanmasi.

Akim ve Gerilim Transformatorleri

3.57 OG Akim-Gerilim trafolari temizliginin yapilmasi,fiziksel ve mekaniksel durumunun
incelenmesi,primer gli¢ devresi bagdlantilarin tork anahtari ile kontrol edilmesi

3.58 Akim ve Gerilim trafolari cevirme oranlari testlerinin yapilmasi.

3.59 Yapilan iglemlerin ve test sonuglarinin tarafimiza raporlanmasi.

4.GENEL SARTLAR

4.1. TANIMLAR:

ISVEREN :Panagro Tarim Hayvancilik Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
YUKLENICI :Inale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

4.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

4.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmahdir:
a) isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdleri,

c) ligili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) isteklinin uzmanhigini belgeleyen resmi belgeler,
d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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calisma izin belgesi (ekat belgesi)

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) isteklinin sigortali olarak galistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustast),

1) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtiimis 6lcii aletlerinin listesi

i) Arag ve donanim listesi,

))ISG birimimiz tarafindan istenilecek belgeler de ayrica iletilecek

5.YUKLENICININ UYMASI GEREKEN GENEL HUSUS VE SARTLAR

5.1« Yuklenici firma belirtilen yerlerdeki, hucre,trafo sistemleri bakimlarini teknik sartnamede belirtilen
sekilde kendisi yapacaktir.Yuklenici bakimini yapmis oldugu trafo,hlicre fenni mesuliyetini kanun
yonetmelik ve teknik sartnameler gergevesinde Ustlenir ve sorumlu durumdadir.Yiklenici yasa
karsisindaki sorumluluk disinda yiklenici adina enerji temin eden kurulusa karsi da bakim esnasinda
sorumlu durumundadir.

5.2-YUklenici hiicre, pano,trafo ariza ve bakiminda; idarenin haberi olmadan ve onayini almadan
herhangi bir malzeme veya parg¢a degistiremez. Parga degisiminin gergeklesebilmesi igin
degistirilmesini gerekli gordigl parga veya malzemeleri bildiren, bu parcalarin degisme sebeplerini de
ifade eden bir rapor diizenleyip teknik birime sunmak ve parga degisimi igin onay almak
zorundadir.Parga degisiminde montaj tcreti yuklenici tarafindan talep edilmeyecek sadece malzeme
Ucreti isveren tarafindan karsilanacaktir.

5.3«Elektrik kesintisi dahil olmak izere tim lretim birimleri igin teknik birimle mutabik kalinacaktir.
5.4.isin yapimi esnasinda karsilagilacak olan teknik, idari aksakliklar taraflarca tutanak altinacak.
5.5+Periyodik bakimda periyodik muayenesi(bakimi)yapilan cihazin mevcut islevlerinde zayiflama
islemin ortadan kalkmasi veya fonksiyon kayiplari gibi bir durumla kargi karsiya kalinirsa bu durum
yUklenicinin sorumlulugunda olup, herhangi bir bedel talep edilmeden en geg 2(iki) is giinii igerisinde
duzeltilecektir. Periyodik bakim veya ariza islahi diizeltme islemi gergeklestirildikten sonra sonlanmis

olacaktir.Eger bakim veya ariza islahi igveren tarafindan giderilecek olur ise fatura yiiklenici firmaya
ricu ettirilecektir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih




TRANSFORMATOR BAKIM VE OG HUCRE BAKIM HIZMETi ALIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

DOKUMAN NO PNG-BO-SB-SAS-01 | REVIZYON NO 00

\ {QQ!QQ!!Q REVIZYON TARIHi 29.03.2024 // SAYFA NO 7/12

Hazirlayanlar: ﬂm Onaylayan: Bakim Onarim Midirii-Metin GOKCE
z

Elektrik Elektronik MUhe”ﬂjy(QéJb /}\

Elektrik Elektronik Mihendisi:Burak OZCAN /M/
e S— 1

5.6+ YUklenici periyodik bakim hizmetlerinde olsun ariza giderilmesi asamasinda olsun bahse konu

hicre, pano, trafo sistemleri bakim onarimlarini gergeklestirirken ve ariza islah ederken kullanim

kilavuzlarindaki bakim onarim esaslari ve sistem ile ilgili yirirlikte olan bakim onarim ile ilgili

standartlan dikkate alacak ve azami 6lglide hizmet vermesini saglayacaktir.

5.7-YUklenici olmasi dngérulen firmalarin bunyelerinde elektrik miihendisi veya elektronik mihendisi

bulunduruyor olmasi gerekmektedir.

5.8.Bakim esnasinda bakimi yapilan cihazlarda olusacak arizalarin giderilemedigi durumiarda

taraflarca tutanak altina alindiktan sonra igveren arizayi bagka bir firmaya yaptirmaya ve bedelini

yUklenici alacagindan kesmeye yeftkilidir. Yiklenicinin bu konuda itiraz hakki yoktur.

5.9 Y{iklenici bakim igin sahaya gelmeden énce isveren tarafindan belirlenen evraklari hazir edecek ve

sahaya girerken Igveren Yetkililerine bu belgeleri teslim edecektir. Talep edilen evraklarin glncel listesi

tarih belirleme asamasinda Yiikleniciye isveren tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilecektir.

5.10 Isin yapimi esnasinda karsilagilacak tiim montaj, demontaj ve nakliye isleri yiiklenici tarafindan

gergeklestirilecektir.Ylklenici tarafindan yenisi ile degistirilen malzemeler isgilik, nalzeme hatasina karsi

2 yil garantili olmalidir.

5.11. llgili,bakimlari gergeklestirebilmek icin gerekli egitimleri almis olmalidir.ilgili bakimlari yapabilmesi
icin bakim yapacak muhendis/muhendisler ve teknik personelin resmi yeterlilik belgeleri,kuvvetli akim
tesislerinde yiksek gerilim altinda galisma izin belgesi (ekat belgesi) olmak zorundadir.Elektrik
mihendisinin gézetiminde yeterli egitimi almis elektrik teknikerleri ve elektrik teknisyenleri
caligabilecektir. Yiklenici bahse konu personellerin yeterlilik durumlarini gésterir diploma ve belgeleri
sOzlesmenin imzalanmasindan sonra idareye teslim edecektir.

5.12-Yklenici,idare tarafindan gérevlendirilmis olan personelinin egitimini yapacak ve herhangi bir
yanlis manevraya meydan vermeyecek sekilde gerekli dnlemleri alacaktir.

5.13+Yklenici tim emniyet tedbirlerini almakla yGkimli olup, éncelikle can ve mal glvenligi igin gerekli
tiim tedbirleri almak zorundadir. PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN TiC. A.S'de olusabilecek
herhangi bir kaza ve olaydan igveren,isveren teknik birimi,isverende caligan ilgili ve yetkili
muhendis/muhendisler,idare sorumlu tutulmayacaktir.

5.14 .YUklenici tim emniyet tedbirlerini almakla yakimll olup, éncelikle can ve mal giivenligi igin
gerekli tim tedbirleri almak zorundadir.BOZKIR MEYVE ISLEME TESISINDE olusabilecek herhangi bir
kaza ve olaydan igveren,igveren teknik birimi,igsverende ¢alisan ilgili ve yetkili
muhendis/mihendisler,idare,bakim yapilan tesisin ilgili ve yetkilileri sorumiu tutulmayacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1-Kase imza-Tarih
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5.15. Isin yapimi esnasinda galisma alaninda meydana gelebilecek tim yipranma ve kirilmalar

yuklenici tarafindan giderilecektir. Olusacak herhangi bir hasarin tespitinde isletme kaybi da dikkate
alinacaktir.

5.16¢ Can ve mal glvenliginin devaminin saglamak igin hiicre, pano,trafo sistemlerinin bakim
onarimi, bakim ve igletme kilavuzlarinda yer alan talimatlara gore yapilacaktir.

5.17 YUklenici tim bakim islerinde veyahut olusabilecek arizalara miidahale islemlerinde Elektrik
Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi,Elektrik I¢ Tesisler Yénetmeligi,Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yonetmeligi,6331 s Saghgi ve Giivenligi kanunu uyarinca yayimlanan yénetmelikler ve tebligler,ilgili
tim kanun ve yénetmeliklere tabi sekilde uymakla ytikiimlii ve yasal sorumludur.

5.18 Trafo mahalli temiz tutulacak,yangin vb konularda emniyet tedbiri alinacak.
5.19 Yiklenicinin fabrikada calisma esnasinda bitiin personelleri SGK’li olmak zorundadir.

5.20 Yuklenici firma PANAGRO GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TiC. A.S'de ve BOZKIR MEYVE
ISLEME TESISI’'nde galisma yapacagi tiim alanlarda calisma sahasi ile ilgili her turli kontrolii kendisi
yaparak yasa,yonetmelik,tiziklerle belirtilen is ve is¢i saghg: ile ilgili tim giivenlik tedbirlerini almakla
yukimlldur.Olugabilecek herhangi bir kaza ve/veya olaydan tiim yasal sorumluluk yukleniciye aittir.

5.21 Ulagim,konaklama ve yemek giderleri yiiklenici kapsamindadir.

5.22 Yiuklenici firma,mevcut yirirlikteki yonetmeliklere ayrica glincel standartlara gére sistemin
gereKliliklerini varsa eksikliklerinin raporlamasini yapacaktir.

5.23 Yuklenici firmanin bakim sirasinda verecegdi hizmet ve kullanacagi alet/cihazlar kullanim amacina
ve standardina uygun olmalidir.

5.24 Tum bakim,onarim ve arizalar,igverenin teknik personeli esliginde gerceklestirilecektir

5.25 Yiklenici firmanin personeli,igsverenin is disiplini kurallarina,genelgelerine,mevzuatlarina ve

talimatlarina uyacak,ige baslamadan 6nce biitiin glivenlik Gnlemlerini alacak,tiim giivenlik kurallarina
harfiyen uyacaktir.

5.26 Yuklenicinin ¢aligtirdigi personel glivenlik birimleri tarafindan yapilabilecek denetimlere bagh
olarak kendisini tanitici personel karti géstermelidir,saha igerisinde yapilan calismalar esnasinda bagli
oldugu firmaya ait is kiyafetlerini giymek zorundadir.

5.27 ABH Holding tarafindan yayinlanmis olan ‘Alt yiiklenici ve Yiiklenici ISG Prosediiriin’de belirtilen is
saghgi ve guvenligi belgelerini ilgili birime teslim ederek belirtilen kural ve talimatlara ve “6331 is

Saghg ve Is Giivenligi Kanunu”hiikiimlerine yiiklenici uymak ve onay vermek zorundadir.Aksi durumda
igveren kesinlikle sorumlu olmayacaktir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onayi-Kase imza-Tarih
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5.28 Yiklenici,ig bitiminde tim sistemi eksiksiz ve galisir halde isveren tekr(k ekibine teslim edecektir.
ISVEREN TARAFINDAN YUKLENICIYE SAGLANACAK iMKANLAR

Cihazlarin ¢alistinimasi icin gerekli olan 220 V enerji isveren tarafindan temin edilecektir.
Trafolarin yikanmasi igin gerekli olan su trafo odasina kadar isveren tarafindan temin
edilecektir.

6.IS TAKVIMI

6.1. S6zlegsmenin imzalanmasina miteakip bakim igin gerekli malzeme ve isgiligin temini ve yerinde
kullaniimasi.

6.2 Yuklenici firma ile mutabik kalinan tarihte ve siirede igin yapilmasi.Yiklenici tarafindan kast veya
ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolayi devreye alma tarihinde olacak gecikmelerde, normal
devreye alma tarihinden 2(iki) giin sonrasinda baglamak tizere gecikmelerde igveren,ytiklenici lizerinde
butin yaptirim haklarina sahiptir.

6.3 YUklenici ve Isveren bakim éncesi (min. 1 hafta éncesinden) ortak bir tarih belirleyecek ve bakim
islemi bu ortak tarihte yapilacaktir. Bakim tarihi hususunda anlagsmazlik olmasi durumunda isverenin
belirttigi tarih gecerli olacaktir.

6.4 YUklenici madde 7.2 de belirlenen tarih ve saatte Panagro Tarim Hay. Gida San. Tic. A.S.

tesislerinde tum personeli, ekipmanlari,belgeleri hazir sekilde bulunacaktir.

6.5 Sozlesmenin gegerli oldugu sire boyunca ortaya cikabilecek arizalarin gideriimesi, manevra
ihtiyaclarinin giderilmesi.

6.6 Miicbir Sebepler

Mucbir sebepler, taraflarin kendi denetimleri disinda, kendi ihmal veya hatalarindan kaynaklanmayan
sel, deprem, yangin gibi dogal afetler, yurtici ve yurt digi nakliye sirasinda olusan kazalar;seferberlik,
savas, salgin hastalik, grev, lokavt, halk hareketi, sivil savas ihtilal, radyoaktivite kirliligi ve tabiatin
guctne dayali durumlardir. Miicbir sebep olusmasi durumunda, duruma maruz kalan taraf karsi tarafa
yazili olarak 10(on) gtin iginde haber verecektir. Mucbir sebepler nedeniyle taraflar birbirlerinden siire
uzatimi diginda tazminat vb. gibi higbir ilave talepte bulunamayacaklardir. Miicbir sebep nedeniyle

is/projenin askiya alinmasi,durmasi toplam 90 glinui gegerse, isveren isi tek tarafli olarak fesih etme
hakkina sahiptir.
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7.DIGER SARTLAR

7.1 ODEME VE CEZAIi SARTLAR

7.1.1 Teknik birim onayl servis raporu,fatura ve diger dékiimanlarin beyanina miiteakip satinalma
sOzlesme kriterlerine gére 6deme yapilacaktir.

7.1.2 YUkKlenici,ig veren tarafindan verilecek onaya muteakip faturayi diizenleyecektir.Aksi takdirde
faturanin iptali talep edilecek,dogacak vergi 6demelerinden isveren sorumlu olmayacaktir.

7.2.TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname huktmleri gegerlidir. . _ ]
7.3. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA iSLEMLERI:

7.3.1. S6zlesme, sdzlesmenin imza tarihinden gerekli bakimlar tamamlandiktan sonra sona erecektir.
7.3.2. YUklenici szlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z
konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sOzlesmesi sona erdirilir.,

7.3.3. Yiklenicinin yazili olarak uyarilmasindan sonra yiiklenici uyarilari dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse igveren tarafindan yapmadigi her
islem igin iglem Gcretinin %10’u ceza olarak kesilir.

7.3.4. Sozlegmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miracaati
ve diger tarafin bunu kabulii ile gerekli degisiklik yapilabilir.

7.4. iSIN DEVRI:

Yuklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yikimldliklerini baskasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardimci
personele yaptiramaz.

7.5. DENETIM:

Sézlegsme kapsamindaki tiim islerin denetimi isveren yeftkilisi tarafinca yapilir.

8.5. ANLASMAZLIKLAR:

isbu GENEL SARTLAR ,taraflar arasinda gikacak ihtilaflarin hallinde Konya Mahkemeleri ve Icra
Daireleri yetkilidir.
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8. PANAGRO ET-SUT ENTEGRE TESISINE AiT TRAFO MERKEZLERI
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sut Fab. TR-1 2500
2 Siut Fab. TR-2 2500
3 Sut Fab. TR-3 2500
4 Sit Fab. TR-4 2500
5 Et Fab. TR-1 2500
6 Et Fab. TR-2 2500
7 Et Fab. TR-3 2500
8 Et Fab. TR-4 2500
9 Aritim TR-1 800
Toplam Giig 20800

8.1. BOZKIR MEYVE iSLEME TESISINE AiT TRAFO MERKEZI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Sarioglan Trafo 2500
Toplam Gii¢ 2500
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ELEKTRIK ELEKTRONIK MUHENDISI

BAKIM-ONARIM MUDURU

Hasan Durmaz Burak Ozcan

Metin Gokge

0332 224 24 24-2465 0332 224 24 24-2652

hasandurmaz@panagro.com.tr
burakozcan@panagro.com.tr

metingokce@panagro.com.tr

ISVEREN BILGILERI VE ONAY

ISVEREN ACIK

: Meram/KONYA
ADRESI

Kasinhani Yeni Mahallesi Sardunya Sokak No:1

ISVEREN KASESI
VE YETKILi iMZASI
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