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1. iSIN KONUSU:

Cumra Seker Entegre Tesisleri Torku Atistirmalik Uriinler Fabrikasi icerisinde bulunan KLIMA
SANTRALLERI — CHILLER GRUPLARI - SOGUTMA GRUPLARI ile ilgili olarak en az bir yillik bakim ve
servis sbzlesmesi yapilacaktir. Is ile alakali olarak teknik detaylar asagida belirtilmistir.

2. iSiN TEKNIK DETAYI

Belirtilen is tek bir firmaya verilecektir. Alinan tiim ekipmanlar iscilik ve malzeme olarak en az 1 yil
garantili olarak verecektir. i3 kapsaminda Tablo-1 ile belirtilen cihazlarin belirtilen periyotlarla
bakimlari yapilacaktir. Bu bakimlarla ilgili talimatlar asagida belirtildigi gibi olacaktir.

TABLO.1

o CiHAZ MARKA MODEL
1 CHILLER CLIMAVENETA FOCS ME 6804
2 SOGUK ODA CiHAZI (i¢ ) 12 ADET MBT - IMBAT TE.52001
3 ROOFTOP MBT - IMBAT HSE - 452 S
4 SOGUTMA TUNELI SOLLICH LSK - 1300
5 SOGUTMA TUNELI SOLLICH LSK - 1300
6 SOGUK ODA CiHAZI (i¢ & dis) ALARKO CARRIER SCHMTZ 1002
7 KLIMA MITSUBISHI SRK 50 8J-Z
8 SOGUTMA GRUBU UMDE ZRKO K3E TFD
9 SOGUTMA GRUBU UMDE ASPERA 6220 E
10 KLIMA SANTRALI BOMAKSAN BKS 230
11 KLIMA SANTRALI 1 GONKA GKS 100 0
12 KLIMA SANTRALI 2 GONKA GKS 1000
13 KLIMA SANTRALI 3 GONKA GKS 1000
14 KLIMA SANTRALI 4 GONKA GKS 100 0
15 KLIMA SANTRALI 5 GONKA GKS 100 0
16 KLIMA SANTRALI 6 GONKA GKS 1000
17 KLIMA SANTRALI MBT - IMBAT IKS 2118
18 SOGUTMA GRUBU 1 BITZER 2 AD. 4G-202Y-40P
19 SOGUTMA GRUBU 2 BITZER 4H-252Y40P
20 SOGUTMA TUNELI SOLLICH 2006
21 KLIMA GENERAL ASG 24U B8N
22 KLIMA TRONIC TBT 21 HR
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23 CHILLER CLIMAVENETA FOCS/B 2642
24 CHILLER CLIVET WSAT - XSC 80D
25 CHILLER GONKA GHSC 4v4
26 SOGUK ODA CiHAZI (i¢c & dis) MBT - IMBAT NE.54001
27 CHILLER TERMOKAR TKV - 117
28 CHILLER TERMOKAR TKYV - 26
29 SOGUTMA GRUBU BITZER 6H - 352Y - 40P
30 KLIMA GENERAL ASG 24U B8N
31 KLIMA MITSUBISHI SRK 56 HE - 51
32 CHILLER CLIMAVENETA FOCS - WATER - 2702
33 CHILLER CLIMAVENETA NECS/D/CA/3218
34 KLIMA MITSUBISHI SRK25ZJX-S
35 KLIMA CIHAZI MBT - IMBAT IKS - 0906
36 SOGUTMA GRUBU COPELAND / 4 ADET | D3DA5 - 75X - AWM/D
37 KLIMA GENERAL ARG 60 U
38 CHILLER CLIMAVENETA FOCS - ME/B 2702
39 KLIMA SANTRALI 1 KLS KSA -5
40 KLIMA SANTRALI 2 KLS KSA -5
41 KLIMA SANTRALI 3 KLS KSA -5
42 KLIMA SANTRALI 4 KLS KSA -5
43 KLIMA SANTRALI 5 KLS KSA -5
44 CHILLER TRANE RTAC 375 XE STD
45 SOGUK ODA CIHAZI (ig ) 5 ADET MBT - IMBAT TE.53001 |
46 ROOFTOP MBT - IMBAT HSE 131§
47 SOGUTMA TUNELI AASTED - KALIP 2005
48 SOGUK ODA CiHAZI (8Ad. i¢ & 3 Ad. dis) I-COLD HS 200
49 KLIMA MITSUBISHI SRK 50 SJ-Z
50 KLIMA SIGMA SGM 120 ML
51 CHILLER ALARKO CARRIER 30RB0262-B
52 KLIMA SANTRALI ALARKO CARRIER 39 HQ
53 SOGUTMA GRUBU RIVACOLD RCBR3500806
54 SOGUTMA TUNELI COPELAND 3 ADET DLP-30X-EWL
55 SOGUK ODA CIHAZI (2 ad. ic & 2 ad. dis) HAZAL KLIMA CSC-020
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56 SOGUTMA GRUBU TECUMSEH CAJ4511Y
57 SOGUTMA GRUBU COPELAND DLEP - 20X - EWL
58 VRF (14 adet i¢ & 3 adet dis) ARCELIK , ETON 16 LU

v D8SH1 - 500X -
59 SOGUTMA GRUBU COPELAND AWM/D
60 SOGUTMA TUNELI KLOCKNER 301325 - 3016
61 SOGUTMA GRUBU DTE P-031.2
62 ROOFTOP MBT - IMBAT ' HSE-4525S
63 VRF ( 11 adet ic & 3 adet dis) ARCELIK ETON 16 LU

A. KLIMA SANTRALLERI:

Bakim isleri deneyimli ve egitimli personel tarafindan 6 ayda bir yapiimalidir.
Gerekli giivenlik ve hijyen tedbirleri alinmadan ise baglanmamalidir.

Kayis kasnak diizenegi kontrol edilecek, gerekirse gerginlik ayari yapilacak, aginma durumu
varsa kayiglar degistirilecektir.

Vantilator ve aspirator yataklarindaki yag durumuna bakilacak, eksik ise uygun olan yaglar
ile tamamlanacak, gerekli ise yagin tamami degistirilecektir.

Tim filtreler tozdan ve kirden temizlenecektir.

Tim filtreler yilda en az bir kez olmak lzere en ge¢ nisan ayinin ilk haftasinda
degistirilecektir. Ancak yirtilma, delinme vb. deformasyon olmasi durumunda ilgili filtre
hemen degistirilecektir.

Drenaj borulari, su akisi kontrol edilecek tikali ise temizligi yapilacaktir.

Cihaz kapakiari ve cihazin kanal baglantilarinin izolasyonlari kontrol edilecek gerekli
izolasyonlar yapilacaktir.

Fan ve rulmanlarin sicaklik ve glrilti kontrolleri yapilacak olasi ariza durumunda ilgili
rulman veya parcalar degistirilecektir.

Isitma ve sogutma bataryalan kontrol edilecek, kacaklari varsa giderilecek ve temizlikleri
yapilacaktir.

Kis aylarinda bataryalarin donmasini 6nlemek igin gerekli tedbirler alinacaktir.

o NOT: Donmadan kaynaklanan yarilma vb. durumda hasarin giderilmesinden KONYA
SEKER SAN. TiC. A.S sorumlu degildir.
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= Tesisat baglantilari ve izolasyonlari kontrol edilecek eksiklikler tamamlanacaktir.

=

Genel goriiniim diizeni saglanacak ve temizligi yapilacaktir.

B. CHILLER GRUPLARI:

=

=

=

Bakim isleri deneyimli ve egitimli personel tarafindan 3 ayda bir yapilmahdir.

Gerekli glivenlik ve hijyen tedbirleri alinmadan ise baslanmamaldir.

Kompresorlerin kontrolleri yapilacak;

o Gaz basma hatti basing kontrolii yapilacak, algak basing yiiksek basing ayarlanacak.

o Kompresor tesisat kontroli yapilacak varsa kagak, eksik giderilecek.

o Yag seviyesi ve basinc kontérlli yapilacak, viskozite kontrolli yapilacak gerekli ise
degistirilecek.

o Calisma akimi kontrol edilecek

o Dryer kontrolii yapilacak gerekli ise degisim yapilacak.

o Vibrasyon testi yapilacak, vibrasyon olusumu fazla ise vibrasyona neden olan ariza yada

durum tespit edilerek gerekli dnlemler alinacaktir.

Fanlarin kontrolii ve hava akislan yapilacaktir.

= Kondenserin genel temizligi yapilacaktir. Kagak, ¢atlak vb. kontroller yapilacak eksiklikler

giderilecektir.

Elektrik akimlari kontrol edilecek, statik elektrik olusumu, kacak vb. var ise ilgili 6Gnlemler
alinacaktir.

Evoperatdrler kontrol edilecektir.
Pislik tutucular kontrol edilecektir.
Kis aylarinda don tehlikesinden korumak icin gerekli dnlemler alinacaktir.

o NOT: Donmadan kaynaklanan yarilma vb. durumda hasarin giderilmesinden KONYA
SEKER SAN. TiC. A.S sorumlu degildir.

Karter isiticilarin kontrolleri yapilacaktir.

Problarin, alarm switchlerinin yani kontrol sistemlerinin kontrolleri yapilacak ¢alismalarinin
dogrulugu teyit edilecektir.

Emniyet valflerinin kontrolleri yapilacaktir.
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Cihaza giren su giris cikis degerleri dogrulanacaktir.
Cihaz tesisati kontrol edilecek, tesisat eksiklikleri, izolasyon, terleme vb. giderilecektir.

Sulu kondenserlerde su sicakhg ve sertligi kontroli yapilacaktir. Havali kondenserlerin
temizligi yapilacak, hava akisi kontrol edilecektir.

Elektrik panolarinin toz ve kir temizligi yapilacaktir.
Antifiriz ve glikol 6lglimleri yapilacak eksiklikler giderilecektir.

Genel gorliniim dizeni saglanacak ve temizligi yapilacaktir.

C. ROOFTOP CiHAZLAR:

=

=

=

Balkim isleri deneyimli ve egitimli personel tarafindan 6 ayda bir yapiimalidir.
Gerekli giivenlik ve hijyen tedbirleri alinmadan ise baglanmamalidir.

Kayis kasnak diizenegi kontrol edilecek, gerekirse gerginlik ayari yapilacak, asinma durumu
varsa kayislar degistirilecektir.

Vantilator ve aspirator yataklarindaki yag durumuna bakilacak, eksik ise uygun olan yaglar
ile tamamlanacak, gerekli ise yagin tamami degistirilecektir.

Tiim hiicreler tozdan ve kirden temizlenecektir.

Tim hiicreler yilda en az bir kez olmak iizere en ge¢ nisan ayinin ilk haftasinda
degistirilecektir. Ancak yirtilma, delinme vb. deformasyon olmasi durumunda ilgili filtre
hemen degistirilecektir.

Drenaj borulari, su akisi kontrol edilecek tikali ise temizligi yapilacaktir.

Cihaz kapaklart ve cihazin kanal baglantilarinin izolasyonlari kontrol edilecek gerekli
izolasyonlar yapilacaktir.

Fan ve rulmanlarin sicakhk ve giriltli kontrolleri yapilacak olasi ariza durumunda ilgili
rulman veya parcalar degistirilecektir.

Isitma ve sogutma bataryalan kontrol edilecek, kacaklar varsa giderilecek ve temizlikleri
yapilacaktr.

Kis aylarinda bataryalarin donmasini 6nlemek icin gerekli tedbirler alinacaktir.

o NOT: Donmadan kaynaklanan yarima vb. durumda hasarin giderilmesinden KONYA
SEKER SAN. TiC. A.S sorumlu degildir.

Tesisat baglantilar ve izolasyonlar kontrol edilecek eksiklikler tamamlanacaktir.
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Kompresdrlerinin kontrolleri yapilacaktir.
Fanlarin kontrolii ve hava akislan yapilacaktir.

Kondenserin genel temizligi yapilacaktir. Kagak, ¢atlak vb. kontroller yapilacak eksiklikler
giderilecektir.

Elektrik akimlan kontrol edilecek, statik elektrik olusumu, kagak vb. var ise ilgili &nlemler
alinacaktir.

Pislik tutucular kontrol edilecektir.
Kis aylarinda don tehlikesinden korumak icin gerekli dnlemler alinacaktir.

Problarin, alarm switchlerinin yani kontrol sistemlerinin kontrolleri yapilacak ¢calismalarinin
dogrulugu teyit edilecektir.

Cihaz tesisati kontrol edilecek, tesisat eksiklikleri, izolasyon, terleme vb. giderilecektir.
Elektrik panolarinin toz ve kir temizligi yapilacaktir.

Genel goriiniim diizeni saglanacak ve temizligi yapilacaktir.

D. SOGUTMA GRUPLARI ve SOGUK ODA CIHAZLARI:

Bakim isleri deneyimli ve egitimli personel tarafindan 3 ayda bir yapilmalidir.
Gerekli giivenlik ve hijyen tedbirleri alinmadan ise baslanmamalidir.

Fan ve rulmanlann sicaklik ve glriiltii kontrolleri yapilacak olasi ariza durumunda ilgili
rulman veya pargalar degistirilecektir.

Tesisat baglantilar ve izolasyonlar kontrol edilecek eksiklikler tamamlanacaktir.
Kompresorlerin kontrolleri yapilacak;
o Gaz basma hatti basin¢ kontrolii yapilacak, algak basing yiiksek basing ayarlanacak.

o Kompresor tesisat kontrolU yapilacak varsa kagak, eksik giderilecek.

6]

Yag seviyesi ve basinci kontorli yapilacak, viskozite kontrolii yapilacak gerekli ise
degistirilecek.

o Calisma akimi kontrol edilecek

o Dryer kontrolii yapilacak gerekli ise degisim yapilacak.

o

Vibrasyon testi yapilacak, vibrasyon olusumu fazla ise vibrasyona neden olan ariza yada
durum tespit edilerek gerekli 6nlemler alinacaktir.
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Elektrik akimlari kontrol edilecek, statik elektrik olusumu, kagak vb. var ise ilgili Gnlemler
alinacaktir.

Pislik tutucular kontrol edilecektir.

Problarin, alarm switchlerinin yani kontrol sistemlerinin kontrolleri yapilacak ¢alismalarinin
dogrulugu teyit edilecektir.

Emniyet valflerinin kontrolleri yapilacaktir.

Cihaza giren su giris ¢cikis degerleri dogrulanacaktir,

Elektrik panolarinin toz ve kir temizligi yapilacaktir.

Filtre temizlikleri yapilacak gerekli ise filtre degisimleri yapilacaktir.

Genel gériiniim dlizeni saglanacak ve temizligi yapilacaktir.

SOGUTMA TUNELLERI:

=

=

=

=

Bakim isleri deneyimli ve egitimli personel tarafindan 3 ayda bir yapilmalidir,
Gerekli giivenlik ve hijyen tedbirleri alinmadan ise baslanmamalidir.
Tesisat baglantilan ve izolasyonlar kontrol edilecek eksiklikler tamamlanacaktir.

Problarin, alarm switchlerinin yani kontrol sistemlerinin kontrolleri yapilacak ¢alismalarinin
dogrulugu teyit edilecektir.

Tiinel temizlikleri antibakteriyel gidaya uygun kimyasallar ile temizlenecektir.

o NOT: Gidaya uygunluk belgeleri tarafimiza verilecek ve onaya muiteakip
kullanilabilecektir.

Uflemenin bulundugu filtreler temizlenecek gerekirse degisimleri yapilacaktir.
Ufleme fanlarinin kontrolleri yapilacaktir.

Genel gériniim diizeni saglanacak ve temizligi yapilacaktir.

KLIMA ve VRF SISTEMLERI:

Bakim isleri deneyimli ve egitimli personel tarafindan yilda bir yapiimahdir.

Gerekli glivenlik ve hijyen tedbirleri alinmadan ise baslanmamalidir.

Sebeke elektriginin uygunlugunun kontroll yapilacaktir.

Hava filtrelerinin temizlenmesi saglanacaktir.
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= Kartlarin ve soketlerin temizlenmesi yapilacaktir.

= Fan gruplarinin kontrol ve temizligi yapilacaktir.

= Kondenser ve evaparatorlerinin temizlikleri yapilacaktir.

= Drenaj hava ve tahliye borusunun temizlenmesi gerekmektedir.

3. GENELHUSUSLAR:

8

Yiklenici firma teklif verdigi sistemlerden sorumludur. Sistemde ariza ¢ikmasi durumunda
en gec 24 saat igerisinde arizaya miidahil olup, arizayi gidermelidir. Aksi takdirde gecen her
saat icin lretim kaybi yiklenici firmaya ceza-i islem olarak fatura edilir.

Ana Kart, yardimci kartlar, yaziim gibi yurt icinden temin edilemeyen ve tedariki uzun
siiren malzemeler veya programlar bakim kapsaminda olmayip olasi ariza durumunda
sireden dolayi ceza-i isleme tabi tutulmayacaktir. Ancak tedariki saglandigi durumda parga
degisimi, program yiiklenmesi gibi durumlardaki gecikmeler cezaya tabidir.

Alinan tlim ekipmanlar iscilik ve malzeme olarak en az 1 yil garantili olarak verecektir.

imalatginin, servis hizmeti veren ekipleri; cihazlar ile ilgili tiim teknik/pratik/giivenlik
bilgilerine hakim ve her tiirli servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.

imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri cihazlar ile ilgili her tirlii servis hizmetini
verebilecek altyapi kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parga, test ve élglim cihazlar
vs) sahip olmahdir. Teklif veren firma tarafimizdan herhangi bir malzeme, arag, gereg,
personel talep etmeyecektir. Acil midahale durumunda tarafimizdan temin edilen
malzeme yiiklenici firmaya ait olacak ancak isciligin yiiklenici firmaya fatura edilmesi hakki
Konya Seker San. Tic. A.S. insiyatifindedir.

Yiiklenici, servis hizmetini kendi firmasi icinde bir organizasyon veya distribiitér, anlagsmali
bir organizasyon vb. ile tarafimizdan alinacak onaya miiteakip verebilir.

Teklif verecek firmalarin mutlaka fabrika sahasina gidecek cihazlari yerinde gorecek ve
tarafimizdan yer gérme belgesi alacaktir. Yer gorme belgesi olmayan firmalarin teklifleri
kabul edilmeyecektir. Cihazlarin kapasite, calisma sartlan, ilgili sogutucu akiskan bilgileri
yer gérme esnasinda verilecektir. Yer gorme belgesi Cumra Seker Entegre Tesisleri TORKU
Atistirmalik Uriinler Fabrikasi Bakim Onarnim Madirliigiinden alinacaktir.

Bakimi yapilacak, cihaz veya gruplar igin en az iki hafta onceden tarafimiza is programi
bildirilecek ve verilecek onaya gore ise baslayacak ya da Konya Seker A.S tarafindan verilen
tarih ve saatler gore is programini revize ederek onaya miteakip ¢alismaya baslayacaktir.
Konya Seker San. Tic. A.S. hafta sonu glinleri (cumartesi, pazar) is programi verebilir, bu
durumda yiiklenici firma ekstra mesai Gicreti talep edemesz.
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10.

11.

12.

13.

14.

15:

16.

Yiklenici firma bakim slirecinde degistirecegi parcalari en az 1 ay dnceden liste halinde
tarafimiza sunacak ve Konya Seker San. Tic. A.S. tedarik edecektir. Ancak acil miidahale
gerektiren durumlarda yiiklenici firma Konya Seker San. Tic. A.$. onayi ile arizayr ¢6zecek
malzeme ve pargalar yaninda getirerek ariza giderilecektir.

Yuklenici firma ariza durumunda parga satisi yapmasi halinde garanti ile ilgili olarak; Satis
yaptigi her bir ekipman ve makine i¢in Tlrkce olarak hazirlanan garanti belgesine ek
olarak, eger ithal ediyorsa, ihrag eden llkenin dili veya o lilke tarafindan uygun gériilen bir
dilde de belgenin bir kopyasini hazirlamalidir.
a. Garanti belgesi:

i. Imalatgi firmanin adi, acik adresi ve iletisim bilgilerini,

ii. Imalatgl yetkilisinin imzasi ve firma kasesini,

iii. Garanti kapsamindaki tiim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,

iv. Garanti sliresi ve gegerliliginin basladigi tarihi,

v. Garanti kapsami ve kapsam disi hususlari,

vi. Garanti suresi boyunca dreticinin ve misterinin yikamlaliklerini,

icermelidir.

Garanti slresi en az bir yil olacak ve bu siire igerisinde arizalanan degismesi gereken
parcalan licretsiz olarak degistirecektir.

Ylklenici firma arnza durumunda parca satisi yapmasi halinde her bir ekipman ve
makineler icin birer adet kullanim kilavuzu hazirlamal (TURKCE) ve sattig her ekipman ile
birlikte bu kilavuzu miisteriye teslim etmelidir.

isin tesliminden &nce, montaj sahasinda, malzemelerin nakli sirasinda yapilan tiim
donanimlarin sorumlulugu yiikleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu, zarar gérmesi
veya kaybi halinde Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk
tasimamaktadir.

Yiklenici firma 4857 sayili is kanunu ve 6331 sayili ig saghg ve gilivenligi kanunu ve
Idaremizin belirledigi hijyen kurallarinin hiikiimlerine uyacak, kurallarin ihlalinden gelecek
tim maddi ve manevi hasarlarin bedelini 6demekle yiikiimli olacaktir.

Kontrol miihendisi, yliklenici firma personelinin belirlenen kurallara uymadigini tespitinde,
ekipman ve kisilere yonelik taskin hareketleri olmasi durumundan dolayi yiiklenici firmanin
isine son verebilecek ve fabrika sahasindan uzaklastirabilecektir. Bu durumda yalnizca
kontrol miihendisi yiklenici firmadan ilgili personelin bir daha gelmemesini yerine baska
personel getirilmesini talep edebilir ve yiiklenici firma bu talebi karsilamakla ylkimladir.

Yiklenici firma saha icerisinde zarar verdigi ekipmanlarin ve ekipmanlarin zararindan
kaynaklanacak Uretim kaybi zararlarinin bedelini édemekle yikiimlii olacaktir. Bu nedenle
yuklenici firma, gbrev yapan personeline egitim verilecek ve personelinin dikkatli calismasi
icin gereken hassasiyeti gosterecektir.
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17. Yiiklenici firma calisanlari fabrika igerisinde tek tip kiyafet givecekler ve giydikleri kiyafetin
iizerinde firma ismi godriinir olacaktir. Yiiklenici firmanin tim cahsanlan Gzerinde
bilgilerinin yer aldigi bir kimlik kart: bulunduracaktir.

18. Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgegilmesinde kurulusumuz 56z sahibi ve yetkilidir.

Ustlenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfay! kaseleyip, paraflayacak ve
son sayfada belirtilen bolimi firma kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir.

Bu sartnamenin tamami istenilen sartlara uygun hazirlanmis olup 10 sayfadan miitesekkildir.

SARTNAME
Bayram CAKMAK
Hazirlayan Bakim Onarim Mihendisi (Mekanik)
e Mehmet Akif GOKALP N
Bakim Onarim Miihendisi (Elektrik)
T Abdullah GILDAN
Atistirmaltk Bakim Onarim Muddri
Gisaylayan Rafet KARATAS
Atistirmalik Is Birimi Direktdr V.

** Teklifler her bir kalem i¢in ayri ayn verilecektir.

ASAGIDAKI KISIMLARI LUTFEN DOLDURUP ONAYLAYINIZ.

Firma Adi ve Acik Adresi

Yetkili Kisi imzasi ve Firma Kasesi

Not: Yukaridaki kisimlar doldurulup yiklenici firma tarafindan firma kasesi ile onaylanip,
yukaridaki sartlarin  kabul edildigine dair tim sayfalar paraflanacaktir. Aksi halde teklifi
degerlendirmeye alinmayacaktir.



